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Ведомость рабочих чертежей

  Лист Наименование Примечания

1-2   Общие данные

3   План 1-го этажа на отм. 0,000. Схема системы водоснабжения.

4   План 1-го этажа на отм. 0,000. Схема системы канализации.

5   План 2-го этажа на отм. 3,300. Схема системы водоснабжения.

6   План 2-го этажа на отм. 3,300. Схема системы канализации.

7   План подвала на отм. -3,640. Схема системы водоснабжения.

8   Аксонометрическая схема системы водоснабжения.

9   Аксонометрическая схема системы канализации.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечания

Ссылочные документы

СП 30.13330.2020   "Внутренний водопровод и канализация зданий"

СП 118.13330.2012   Общественные здания и сооружения

СП 40-101-96   "Проектирование и монтаж трубопроводов из
  полипропилена"

СП 40-107-2003
  "Проектирование, монтаж и эксплуатация
  систем внутренней
  канализации из полипропиленовых труб".

СП 61.13330.2012   Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

СП 73.13330.2016   Внутренние санитарно-технические системы зданий

Прилагаемые документы

Приложение №1   Спецификация водомерного узла.

ВК.СО   Спецификация оборудования и  материалов.

1

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, противопожарных и других норм,
действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных рабочим проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                                                          Вахрамеев Н.В.
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Основные показатели по чертежам водопровода и канализации.

Наименование
системы

Требуемое давление
на  вводе, Метров
водяного столба

Расчетный расход
Установленная

мощность электро-
двигателей кВт

Примечание
л/с м³/ч м³/сут при пожаре,

л/с

Вобщ 1,25 2,20 5,50

В1 25 0,88 1,53 4,07

Т3 0,53 0,89 1,43

К1 2,9 2,2 5,5
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Общие данные

Условные обозначения

Обозначение Наименование

В1   Водопровод холодной воды

Т3   Водопровод горячей воды

К1   Канализация бытовая
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Общие данные

Общие данные.

Проект  систем водоснабжения и канализации части нежилых помещений, расположенных на 1-ом, 2-ом
этажах здания по адресу:  г.Москва г., ул. Пятницкая, 44 стр. 3.
Выполнен на основании следующих документов:
1.Технического задания на проектирование, выданное Заказчиком;
2. Нормативных документов, действующих на территории РФ:
-СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
-СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы".

За относительную отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
Общая площадь помещений магазина: 846,5 м².

Состав и объем выпускаемой документации:
- система холодного водоснабжения В1 (ХВС);
- система горячего водоснабжения Т3 (ГВС);
- система бытовой канализации К1;

Канализация.
Отвод стоков от моек, раковин, установленных в помещениях,  выполнить самотеком.

 Мойка и раковина подключаются к канализации через сифоны.
  Прокладка трубопроводов систем бытовой канализации запроектирована по полу, в стенах помещений, а
так же вдоль стен. На поворотах, при изменении направления движения, и на прямых участках через 10-15
метров предусмотрены прочистки. Все магистрали самотечной канализации запроектированы с уклоном в
сторону выпусков канализации.

 Все повороты разводящей магистрали системы канализации по возможности выполнить соединениями
под 45°. Трубопроводы систем, хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из полимерных
трубопроводов.

Водопровод.

  Водоснабжение помещений  выполнено от проектируемого водомерного узла.
 Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения запроектированы из полимерных
трубопроводов.
Все трубопроводы под потолком изолируются.
-Толщина изоляции для трубопроводов воды 13мм.

Оборудование и материалы
Все оборудование и материалы должно быть:
- сертифицировано для применения на территории Российской Федерации;
- согласовано представителями Заказчика и Генподрядчика.

В проекте указаны рекомендованные производители и марки оборудования и
материалов, соответствующие техническому заданию.
Возможна замена оборудования, применяемого в проекте, на аналогичное по
техническим параметрам только при выполнении вышеуказанных условий.
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14,08м2

Лестничная клетка

1.08

63,60м2

Вестибюль

1.17

Комната отдыха

1.10

19,68м2

Холл

1.11

113,65м2

Гардероб верхней одежды

1.14

6,62м2

9,06м2

ПУИ

1.15

Комната приема пищи 

1.16

28,74м2

10,14м2

Санузел

1.02

Санузел 

1.03

9,93м2

Офисное помещение

1.04

25,93м2

9,02м2

Серверная

1.05

Офисное помещение

1.06

63,37м2

18,06м2

Комната охраны

1.07

Коридор

1.12

25,39м2

6,40м2

Тамбур

1.01

Электрощитовая

1.09

12,45м2

Формат:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Трубопровод  ГВС  в теплоизоляции

Трубопровод  ХВС  в теплоизоляции

Трубопровод  циркуляция в теплоизоляции

Трубопровод  ХВС/ГВС существующий
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Перекрытие
Гильза
Трубопровод3
Набивка

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
ЧЕРЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ
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ЭВН (электрический накопительный водонагреватель)
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B1,Т3 Ø20
под потолком

B1,Т3 Ø20
под потолкомB1,Т3 Ø20

под потолком

Подъем
из подвала
B1,Т3 Ø20

Опуск
скрыто

B1,Т3 Ø20

B1,Т3 Ø20
 по стене отм +0,400

B1,Т3 Ø20
 в стене
скрыто

B1,Т3 Ø20
 по стене

в инсталляции

B1,Т3 Ø20
 по стене

в инсталляции

B1,Т3 Ø20
 в стене
скрыто

B1,Т3 Ø20
 в стене
скрыто

Подъем
из подвала
B1,Т3 Ø20

Подъем
на 2 этаж
B1,Т3 Ø20

B1,Т3 Ø20
скрыто в мебели
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Трубопровод канализационный хозяйственно-бытовой (по стене)

План 1-го этажа на отм. 0,000. Схема системы
канализации.
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Трубопровод канализационный существующий

Дренаж холодильного оборудования

Жироуловитель/пескоуловитель

Подключение
к сущ. системе

К1 Ø110

Ø50
в стене
скрыто

Подключение
к сущ. системе

К1 Ø110

Ø110
скрыто в инсталляцииØ110

в инсталляции

Ø50
в стене
скрыто

Ø50
в стене
скрыто

Ø50
в стене
скрыто

Ø50
скрыто в мебели
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Офисное помещение

2.05

19,72м2

Лестничная клетка

2.02

14,19м2

Офисное помещение

2.03

16,88м2

Офисное помещение

2.04

55,58м2

Офисное помещение

2.06

35,86м2

Комната приема пищи

2.07

13,11м2

10,08м2
Санузел 

2.08

Лестничная клетка

2.09

14,64м2

Кабинет директора

2.11

47,38м2

Зал совещаний

2.12

44,39м2

Офисное помещение

27,37м2

2. 13

9,40м2

Венткамера

2.14

Офисное помещение2.01
88,79м2

Коридор

2.1055,79м2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Трубопровод  ГВС в теплоизоляции

Трубопровод  ХВС в теплоизоляции

Трубопровод  ХВС/ГВС существующий
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Подъем
с 1-го этажа
B1,Т3 Ø20

B1,Т3 Ø20
 в стене
скрыто

Посудомоечная
машина
B1, Ø20

B1 Ø20
 в стене
скрыто

B1 Ø20
 в стене
скрыто

B1,Т3 Ø20
скрыто под оборудованием

B1 Ø20
скрыто в стене

B1,Т3 Ø20
 в полу
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Трубопровод канализационный хозяйственно-бытовой (по стене)

План 2-го этажа на отм. 3,300. Схема системы
канализации.
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К1 Ø110
Ø110

скрыто
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Ø50
в стене
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ЭВН 100л
Циркуляционный

насос

Подключение
к сущ. системе
водоснабжения

Водомерный узел
B1,Т3 Ø20

проектируемый
(см. прил. №1)

B1 Ø20
по стене

Подъем
на 1 этаж
B1,Т3 Ø20

в стене

B1 Ø20
по стене
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 Аксонометрическая схема системы
водоснабжения.

8

Стадия

РБутик с одеждой
Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.
Разработал
Изм. ДатаЛист

09.24

 адресу: г.Москва г., ул. Пятницкая, 44 стр. 3
Капитальный ремонт нежилого помещения по

Р

ООО "ПРОТЕПЛО"

ГИП
09.24

ВК _9/2024

Пивоварова
Вахрамеев

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Трубопровод  ГВС

Трубопровод  ХВС

Кран шаровый/обратный клапан

Водомерный узел

Мойка

Унитаз

Трубопровод  ХВС/ГВС в теплоизоляции

+0,300

Формат: А2
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Формат: А2

+0,300

+3,600

+0,300

+3,600

+3,600

+3,250

+2,800

-3,300

ЭВН 100л

Циркуляционный
насос

Подключение
к сущ. системе
водоснабжения

Водомерный узел
B1,Т3 Ø20

проектируемый
(см. прил. №1)

B1 Ø20
скрыто в стене

Подъем
на 1 этаж
B1,Т3 Ø20

в стене

B1 Ø20
скрыто в стене

B1 Ø20
скрыто в стене

B1,Т3 Ø20
под потолком

Опуск
B1,Т3 Ø20

B1,Т3 Ø20
 по стене

B1,Т3 Ø20
 в стене
скрыто

B1,Т3 Ø20
 по стене

в инсталляции

B1,Т3 Ø20
 по стене

в инсталляции

B1,Т3 Ø20
 в стене
скрыто

B1,Т3 Ø20
 в стене
скрыто

Подъем
с 1-го этажа
B1,Т3 Ø20

B1,Т3 Ø20
 в стене
скрыто

Посудомоечная
машина

B1,Т3 Ø20

B1 Ø20
 в стене
скрыто

B1 Ø20
 в стене
скрыто

B1 Ø20
 в полу

B1,Т3 Ø20
 в стене
скрыто

B1,Т3 Ø20
 в полу

Подъем
с 1-го этажа
B1,Т3 Ø20

Подъем
B1 Ø20

Подъем
B1,Т3 Ø20

B1 Ø20
скрыто в стене

B1,Т3 Ø20
под потолком

B1,Т3 Ø20
под потолком

B1,Т3 Ø20
под потолком

B1,Т3 Ø20
под потолком

B1,Т3 Ø20
под потолком
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Формат: А2

Аксонометрическая схема
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Трубопровод канализационный хозяйственно-бытовой (в полу)

Трубопровод канализационный хозяйственно-бытовой

Умывальник

Мойка 

Унитаз

Трубопровод канализационный существующий

Формат: А2

+3,400

Прочистка / Ревизия

Жироуловитель / пескоуловитель

Мойка двухсекционная

Дренаж холодильного оборудования

+3,450

+0,170

+0,140

Подключение
к сущ. системе

К1 Ø110
Ø110

скрытоØ110
скрыто

Ø50
в стене
скрыто

Ø50
в стене
скрыто

Ø50
Посудомоечная

машина

Подключение
к сущ. системе

К1 Ø110

Ø50
в стене
скрыто

Подключение
к сущ. системе

К1 Ø110 Ø110
в инсталляции

Ø110
в инсталляции

Ø50
в стене
скрыто

Ø50
в стене
скрыто

Ø50
в стене
скрыто

Ø50
в стене
скрыто

Фановый стояк на кровле
К1 Ø 50
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Приложение 1.
Спецификация водомерного узла В1,Т3.

1

Счетчик DN=15 (G=1/2"), ФММ-15 (G=1/2"), Ввод-15 (PPRØ20)

Поз.

Счетчик DN=15 (G=1/2"), ФММ-15 (G=1/2"), Ввод-15

1

2

3

4

5

6

7

Обозначение

VTr.270 1/2" ВВ

VT.214  1/2" ВВ

VTr.130  1/2" ВВВ

ФММ-16; VT.192  1/2" ВВ

VT.215 1/2" ВН

Наименование

Бочонок стальной G=1/2", длиной 60мм

Муфта стальная G=1/2" ВВ

Кран шаровый полнопроходный серии G=1/2" ВВ

Тройник равнопроходный латунный

резьбовой G=1/2" ВВВ

Фильтр магнитый муфтовый косой G=1/2"ВВ

Кран шаровый полнопроходный серии G=1/2" ВН

Кол-во

2

4

4

2

2

2

4

Масса, кг

1.3

0,074

0,041

0,17

0,96

0,131

0,17

Примечание

шт.

м.п.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

606

77

5046 55

0
7
/
1
2

0035

0
7
/
1
2

0035

259

39 46
23

30
27
3039 165

56
33

22 1

07/12

0
0
3
5

4

Холодное/горячее водоснабжение В1,Т3.

ВСХД-15-02, ВСГД-15-02
(Тепловодомер)

мокроходный/сухоходный, с импульсным выходом DN=15мм

Счетчик холодной/горячей воды

46
10

8 VTr.582 1/2" НН Ниппель  G=1/2" НН 2 0,02 шт.

9 2 0,11 шт.VT.161 1/2" ВВ Клапан обратный пружинный  G=1/2" ВВ

8

9

1
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Формат: А4
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